PUK.341-12PN/2020

Dotyczy postepowania: Wykonanie w systemie zaprojektuj i wybuduj rozbudowy weglowej
cieptowni Przedsiebiorstwa Ustug Komunalnych w Lipnie Sp. z o.0. o kociot gazowy o mocy
cieplnej nominalnej ok. 7,5MW wraz z zewnetrznq i wewnetrzng linig gazowg.

Uszczegolowienie Specyfikacji

Przedsiebiorstwo Ustug Komunalnych w Lipnie udziela odpowiedzi na pytania, ktore
wplynely na ogloszone postgpowanie, wprowadzajgc je jednoczesnie jako uszczegolowienie
do SIWZ powyzszego przetargu:

Zapytanie 1:
Prosimy o podanie informacji na temat przegladdow okresowych — w jakiej ilosci majg sie odbywac i na

czyj koszt?

Odpowied? 1:

Przeglady urzadzen majg odbywac sie na koszt Wykonawcy, raz do roku w terminach wyznaczanych
przez Zamawiajgcego w okresie dwuletniej gwarancji urzadzen.

Zapytanie 2:
Prosimy o informacje na temat czesci eksploatacyjnych, na czyj koszt bedzie sie odbywac ewentualna

wymiana tychze zuzywajacych sie czesci w okresie gwaranc;ji?

Odpowiedz 2:
Koszt wymiany czesci eksploatacyjnych w okresie gwarancji pokrywa Zamawiajacy.

Zapytanie 3:
Co w momencie, gdy dana czes¢, ktéra zostanie uszkodzona nie bedzie dostepna w kraju, czy tez nie

bedzie dostepna u producenta, a czas na jej wyprodukowanie czy tez dostarczenie bedzie wynosit
ponad 2 tygodnie?

Odpowied? 3:

Do napraw gwarancyjnych Wykonawca zobowigzany jest uzy¢ fabrycznie nowych elementéw
o parametrach znamionowych nie gorszych niz podlegajgce wymianie. Wymiana uszkodzonego
elementu z zastosowaniem zamiennika (np. innego producenta) tylko po uprzedniej akceptac;i
Zamawiajgcego.

Zamawiajacy dokonuje korekty zapisdw przedmiotu zamdwienia: punkt 4 ppkt f) otrzymuje
brzmienie
f) palnik gazowy modulowany;




